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N.3 CAVIDOTTI PVC @125mm INTERRATI

N.4 ¢.1x150 mm2 DAL INTERRUTTORE SOTTOCONTATORE
N.4 ¢.1x150 mm2 DAL QUADRO GRUPPO ELETTROGENO
DISPERSORE IN CORDA RAME NUDA 50mm2 INTERRATA
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PASSERELLA A FILO ACC.ZN 400x105mm CON
N.2 SETTI SEPARATORI PER 3 SCOMPARTI

PASSERELLA A FILO ACC.ZN 400x105
N.2 SETTI SEPARATORI PER 3 SCOMPARTI
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PASSERELLA A FILO ACC.ZN 400x105mm CON ‘
“N.2 SETTI SEPARATORI PER 3 SCOMPARTI

ENTRO TUBO @110 INTERNO
AL PILASTRO DISCESA CAVI

STRINGHE IMP.FOTOVOLTAICO

N. 8 CAVI 2x6 c.c.

|
N.6 TUBI @ 125 ENTRO CASSONETTO REI 120
DAL PIANO INTERRATO FINO'AL CONTROSOFFITTO

N. 2 TUBI #125 ENTRO

CASSONETTO REI 120
INTERRATO FINO
ALLA COPERTURA CAVI
STRINGHE IMP.FOTOVOLTAICO
N. 16 CAVI 2x6 c.c.

DAL PIAN

g

ALP A RO DISCESA CAVI
GHE IMP. ﬁOTOVOLTAICD

M. 8 CAVI 2x6 c.c.
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N.3 CAVIDOTTI PVC 3125mm INTERRATI
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SIMBOLO DESCRIZIONE
= Quadro elettrico di protezione e sezionamento
s | Percorso passerella portacavi a filo in acc.zn.

Barriera tagliafuoco REI 120 da prevedere sul passaggio cavi di
attraversamento di pareti o solai delimitanti compartimenti

Montante cavi ascendenti o discendenti

Montante cavi passanti

Presa universale Unel/bipasso 2x10-16A da incasso

Presa universale Unel/bipasso 2x10-16A entro involucro IP55

Presa universale Unel/bipasso 2x10-16A protetta da interruttore
magnetotermico 1x16A+na-3 kA da incasso

protetta con fusibili

Presa industriale Cee 2x16A+T con interruttore di blocco IP55

protetta con fusibili

Presa industriale Cee 4x16A+T con interruttore di blocco IP55

Punto di allaccio per alimentazione di energia a 230V

Torretta sporgente a pavimento bifacciale

Punto di allaccio a unita di condizionamento, alim. 230V con
interruttore 2x16A per sezionanto locale +
connessione cavo bus per la regolazione

Riscaldatore elettrico acqua sanitaria

fotocellula

Punto di alimentazione elettrovalvola per rubinetto con

Sonda di temperatura ambiente

RACK
DATI

Armadio rack dati 42 unita

[Jo

Punto di allaccio per segnale rete dati in rame o fibra

s

Connettore dati RJ45 UTP categoria 6

AP

access point wifi

Connettore dati RJ45 UTP categoria 6 predisposto per

NOTE :
- LE SEZIONI E TIPOLOGIA DEI CAVI/CONDUTTORI DA UTILIZZARE SONO INDICATE
SUGLI SCHEMI DEI QUADRI ELETTRICI

- PER LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA VEDERE SCHEMATICO MONTANT
DISEGNO N. PE.I.11.011

- PER LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO VEDERE
SCHEMATICO MONTANTI DIS. N. PE.1.11.012
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