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PASSERELLA A FILO ACC.ZN 400x105mm CON
“N.2 SETTI SEPARATORI PER 3 SCOMPARTI
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ENTRO TUBO @110 INTERNO
AL PILASTRO DISCESA CAVI
STRINGHE IMP.FOTOVOLTAICO
N. 8 CAVI 2x6 c.c.
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SIMBOLO

DESCRIZIONE

=

Centrale di rivelazione incendio analogica indirizzata a 2 loop

Pannello alimentatore supplementare 24 V cc 5A controllato

Pannello di riproduzione da remoto allarmi centrali antincendio

Sensore ottico di fumo analogico a basso profilo indirizzabile
Posato in ambiente

Sensore ottico di fumo analogico a basso profilo indirizzabile
Posato interno al controsoffitto con ripetitore di allarme esterno

Sensore termico 78° analogico a basso profilo indirizzabile
Posato in ambiente

Pulsante analoﬁlco indirizzato a rottura vetro per segnalazione
manuale incendio posato a parete h. 1,4 m

Modulo analogico interfaccia indirizzata uscita o ingresso
per tipologia vedi schematico montanti

Ames/oonEH

Cassonnetto ottico-acustico di riproduzione visiva e sonora
dell'allarme incendio, alim.24 V cc su linea controllata

%

Sirena allarme incendio indirizzata (alimentata da loop)

Elettromagnete di ritenuta porta alim.24V cc con pulsante, per
ripristino compartimentazioni in caso d'incendio

Sistema di rivelazione di fumo ad aspirazione e campionamento
indirizzato alimentato da loop con rivelatore laser - 1 zona

Sistema ad aspirazione con tubo diam. 25 mm rosso e
derivazione a T con capillare per aspirazione entro controsoffitto

Centrale di rivelazione incendio per cavo termosensibile 88°
a 2zone

Cavo termosensibile a 2 conduttori a temperatura di allarme
prefissata 88°

Centrale di rivelazione monossido di carbonio del tipo 4-20 mA
a8el2canali

Rivelatore di monossido di carbonio CO in contenitore
antipolvere IP55, 4-20 mA - alim. 24V cc

NOTE :

PER | COLLEGAMENTI Al COMPONENTI PER LA RIVELAZIONE INCENDI
UTILIZZARE CAVO TWISTATO/SCHERMATO 2x1,5 mm2 R.F.30'

PER | COLLEGAMENTI Al COMPONENTI PER LA RIVELAZIONE CO
UTILIZZARE CAVO TWISTATO/SCHERMATO 3x1 mm2 R.F.30'

PER LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI VEDERE SCHEMATICO MONTANTI
DISEGNO N. PE.I.11.013
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