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LINEE CIRCUITI PRESE P.TERRA<]7

4[> LINEE CIRCUITI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

LINEE CIRCUITI LUCE P.TERRA < ——
LINEE STRINGHE DAI
CENTR. ANTINTRUSIONE | PANNELLI FOTOVOLTAICI
CENTR. TV CC VIDEOSORV.
CENTR. RIV.INCENDIO AC ONOR
PANNELLO ALIMENTAT. RACKCDIFF SONORA
RACK TRASM.DATI EVAC QUADRO APPARATI IMPIANTO
R{_x%l( SOUND cDZ FOTOVOLTAICO 47,4 KW
| Al | [rvcd) | RI | | ALl | - SYSTEM ¢.5G25 4¢.1x70+50 PE
— FG160M16 FG16M16
I— QUADRO ASCENSORE
COMMUTAZ.
n.2 c¢.5G6 + c.3G6 AUTOMATICA
FTG100M1 RETE/GRUPPO
QUADRO FM QUADRO LUCI/FM
EN.DI CONTINUITA' EN.DI RISERVA
Eg{fg,?,us > 4¢.1x70+50 PE
N.3 LINEE CIRCUITI FG16M16
BIGLIETTERIA/UFFICIO ]|
N.3 c.3G2,5 FG160M16
N.4 LINEE CIRCUITI
BIGLIETTERIE AUTOMAT, < ———
N.4 ¢.3G2,5 FG160M16 ¢.3G2,5
c.3G2,5 FTG100M1 QUADRO QUADRO FTG100M1 ¢.3G1,5
N.1 LINEA CIRCUITO PRESSURIZZ. PRESSURIZZ. X FG160M16
mRTgéﬂOFglAGTA&HIZ <l7 FILTRO FUMO FILTRO FUMO QUADRO
dC.
, ¢.3G1,5
N. 4 LINEE CIRCUITI LINEE CIRCUITI < FG160M16 SCALAMOBILE
‘ LUCE SIC. P.TERRA <]
TABELLONE ORARI <]— .
N4 c.3G2,5 FG160M16 QUADRO 1 QUADRO 2 ROTOMATIEA
asicor, = ={l¢%cur [RCO| [ALI| RETE/GRUPPO
LINEE CIRCUITI PRESE P.INTERRATO < c.3G6 E/E\NLRELTB/IISS'\}E’\%?AI\JI—E n.2¢.5G25 FTG100M1
G ) .
LINEE CIRCUITI < FIeLooMt
LINEE CIRCUITI LUCE P.INTERRATO LUCE SIC. P.INTERRATO <]
£l c.3G6
FTG100M1
mg nglég glEg;JéBll\;lr?gNELLl INGRESSO <]7 QUADRO QUADRO
.8¢.3G2, PRESSURIZZ. PRESSURIZZ.
¢.3G2,5 FTG100M1 FILTRO FUMO ¢.3G2,5 FTG100M1 FILTRO FUMO

LINEA ENERGIA NORMALE DA RETE

LINEA ENERGIA DI RISERVA DA GR.ELETTR.

LINEA ENERGIA DI CONTINUITA' DA UPS

LINEA ENERGIA DI SICUREZZA DA GR.SOCCORR.

LINEA IMPIANTO DI MESSA A TERRA

ENEL 400/230V
400/230V 100 KW
100 KW
* ")) somm2 PEG/V
kWh NG 2€.5G25
50mm2 PE G/V [~ FG160M16 1)
= 2¢.5G25
4c.1x150 J\i 2c.3G6
€562,5| |dc.1x150 FG160M16 FG160M16 3¢.3G1,5
@odd] U—‘ —| FG160M16
DR IRCO| | ALI | [sIFO] c.5G25 ¢.5G25 2.3G2,5
C FG160M16| |FG160M16 FG160M16
SommI PEGHY CENTR. RIV.CO 8 ZONE pC-1X70450 PE
pe 9 PER SPD \ 4 ) 4 PANNELLO ALIMENTAT.
UPS GS CENTR. RIV.CAVO TERM.F.O. RACK
= R
50mm2 CT G/V QUADRO GEN.EN.CONTINUITA' QUADRO GEN. EN.SICUR.E QUADRO QUADRO GEN. 4c.1x150| QUADRO GEN. 4¢.1x150 QUADRO GEN. RACK T.DATI
E GRUPPO UPS GRUPPO SOCCORRITORE <]_€_ ESTRATTORI FUMI  EN.DI RISERVA FG16R16 | EN.DIRETE FG16R16 GALLERIE FIBRE GALLERIE
20 KVA-AUTON. 20 MIN. 4,7 KW-AUTON. 1 ORA BANCHINE
DISP. 50mm2 Cu NUDA N.8 LINEE ALIM. ESTRATTORI 20mm2 PE G/V [>16mm2 EQP G/V
INTERRATA N.4 c.4G4 FG160M1 50mm2 PE G/V
N.4 c.4G16 FTG100M1
50mm2 CT G/V 50mm2 CT G/V
DISP. 50mm2 Cu NUDA
INTERRATA
€.5G2,5 ¢.5G2,5
FG160M16 FG160M16 ESA | Elaborato : wvon: PE | 11 011
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